STADTWERKE
SOLINGEN

Untersuchung von Prozesswasser
Prozesswasser Marz 2024
Auftraggeber : Ernst Heitland GmbH & Co. KG

Erlenstralle 8
42697 Solingen

Entnahmeort : Prozesswasser Charge vom 04.03.2024
Probenehmer : Kunde (n.akkreditiert)
Probenahme-Datum : 04.03.2024

Probenahme-Uhrzeit :
Probeneingangsdatum : 04.03.2024

Probenahmeverfahren :

Grenzwerte : Entwasserungssatzung der Stadt Solingen Bericht gem. 1ISO 17025
Analyse - Nummer : 202403267 Bericht vom :  08.03.2024 09:11 Seite : 1 von 1
im Original Einheit Messwert Verfahren Grenzwert
Escherichia coli KBE/100ml 0 EN ISO 9308-1 : 2017-09

Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 EN ISO 9308-1 : 2017-09

Pseudomonas aeruginosa KBE/100ml 0 DIN EN ISO 16266 : 2008

Elektrische Leitfahigkeit 25°C uS/cm 417 EN 27888 : 1993

Eisen, gesamt mg/I <0,010 EN ISO 17294-2 : 2017-01

Blei mg/I 0,009 EN ISO 17294-2 : 2017-01 0,5

mit * gekennzeichnete Parameter sind nicht akkreditiert

Bemerkung : Das Messergebnis bezieht sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe. Dieser Bericht darf nicht
auszugweise ohne Genehmigung des Labors der Stadtwerke Solingen GmbH vervielfaltigt werden.
Das Labor der Stadtwerke Solingen GmbH ist ein durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten
Prifverfahren.

E.-(/c WSQQL

Gabriele Hruschka

(Laborleiterin)

Stadtwerke Solingen GmbH - BeethovenstraRe 210 - 42655 Solingen - Postfach 10 01 46 - 42648 Solingen \\i\iy’////

Labor - Telefon 0212 295-1600 - Telefax 0212 295-1616 - labor@stadtwerke-solingen.de %& (( DAKKS
www.stadtwerke-solingen.de - Vorsitzender des Aufsichtsrates: Carsten Voigt ’/@\\ Deutsche

- - . e Al Akkreditierungsstelle
Geschéftsfiihrer: Leif Reitis D-PL-17598-01-00
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Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 0 TrinkwV §43, Absatz 3 : 2023-06

Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 0 TrinkwV §43, Absatz 3 : 2023-06

mit * gekennzeichnete Parameter sind nicht akkreditiert

Bemerkung : Das Messergebnis bezieht sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe. Dieser Bericht darf nicht
auszugweise ohne Genehmigung des Labors der Stadtwerke Solingen GmbH vervielfaltigt werden.
Das Labor der Stadtwerke Solingen GmbH ist ein durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten
Prifverfahren.

E.Uc WSQQL

Gabriele Hruschka

(Laborleiterin)

Stadtwerke Solingen GmbH - BeethovenstraRe 210 - 42655 Solingen - Postfach 10 01 46 - 42648 Solingen S,

Labor - Telefon 0212 295-1600 - Telefax 0212 295-1616 - labor @stadtwerke-solingen.de ila% (( DAKKS
www.stadtwerke-solingen.de - Vorsitzender des Aufsichtsrates: Carsten Voigt AN Deutsche

o e I Akkreditierungsstelle
Geschéftsfihrer: Leif Reitis D-PL-17598-01-00




